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Gravinstruktioner i narhet av SHE-Elnats s : I E
ledningar

DEN LOKALA KRAFTEN

Allmant:

| samband med att entreprenadarbete (Gravning, rérnedslagning mm) finns risken att komma i
nérheten av spanningsférande kablar och luftledningar.

Med denna anvisning vill SHE-EInat skapa forutsattningar for ett elsdkert och stérningsfritt arbete.
Innan arbete:

e Begadr alltid utsattning innan gravningsarbeten. Utséttning begar du via:
www.ledningskollen.se

e Vid akuta drenden (t.ex. vattenlackor) kontakta driftledare SHE-EInét 0224-57622 eller
0224-57627.

e Skadade och avgravda kablar skall omgaende meddelas till ovanstaende telefonnummer, dessa
kablar kan fortfarande vara spanningssatta och dérmed livsfarliga.

e Utséttningspinnar eller fargmarkering markerar kabelns strackning.

e Utsattning skall begaras minst 5 arbetsdagar innan arbetet pabarjas.

Generella bestimmelser:

e Maskingravning far Ej ske narmare ledningen an 1,0 m

e Elkablar far Ej flyttas annat &n av SHE-Elnéts personal

e Fritt hangande kablar i schakt langre an 2,0 m skall fastas upp, manga kablar & gamla och tal ej
att bojas hur som helst, sprickor i isolering kan uppsta.

e Borrning, neddrivning av ror eller liknande far Ej ske narmare &n 2,0 m fran en kabel, vid
narmare arbeten skall kabeln friliggas. Normalt forlaggningsdjup ar 0,35-0,80 m.

e Gravning djupare an 0,5 m och narmare 2,0 m fran belysningsstolpar maste sérskildforsiktighet
iakttagas pga stabilitetsskal.

o Aterfyllning skall utforas sa att kablar Ej skadas, vid kabelkorsningar med schakt skall material
under kablar vibreras for att undvika framtida sattningsskador pa kablar.

Ansvar:

Om SHE-EInéts kablar eller anlaggningar skadas vid gravarbete ar den som utfor gravarbetet
(entreprendren) skyldig att ersatta SHE-EInat for de kostnader som skadan orsakar, i allménhet &ar
aven entreprentrens uppdragsgivare skyldig att ersatta uppkommen skada, &ven kostnader som tredje
man drabbas av pga stromavbrott kan bli aktuellt.

Schakt dar elkablar finns skall alltid avsparras med godkénd avsparrning. Kablar skall alltid betraktas
som spénningsforande.
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